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Hensikten med denne rapporten er å finne nye bruksområder for aerosol slokkerøyk. 
Et stort potensielt område kan være der mennesker oppholder seg. Fra litteraturen 
foreligger det manglene og til delt sprikende informasjon om toksikologien og 
personrisikoen ved bruk av denne typen anlegg, og fokuset er dermed rettet mot dette. 
 
Viktige faktorer som skal vurderes mot personrisikoen er CO, O2, sikt, overtrykk, 
lydtrykk og temperatur. Resultatene vil dermed kunne legge grunnlaget om det er 
forsvarlig å installere aerosol slokkerøyk der mennesker oppholder seg. 
 
Sikten etter utløsning av generatoren er minimal. Slokkerøykens CO- konsentrasjon 
ble registrert meget høye og er livsfarlig allerede etter kort tid. Dette i kombinasjon av 
at partiklene er irriterende for slimhinner, øyne og lunger kan en eventuell evakuering 
være meget vanskelig. Det konkluderes derfor med at inerte aerosoler er meget 
skadelig for mennesker og en installasjon av slikt slokkesystem der mennesker 







Denne prosjektoppgaven representerer vårt avsluttende arbeid i forbindelse med vårt 
treårige ingeniørstudie innen brann og sikkerhet ved Høgskolen Stord/Haugesund. 
Gruppen består av tre medlemmer med relativt forskjellige bakgrunner, noe som i 
prosjektarbeid sammenheng er positivt. 
 
Prosjektet er gitt av alarm og overvåkningsfirmaet Elotec as og oppgaven omhandler 
aerosol slokkerøyk i nye områder med tanke på personrisiko og toksikologi. Elotec 
ville vite om det finnes nye markeder for produktet og poengterte at vi skulle tenke 
samfunnsnytte i oppgaven. 
 
Det å arbeide med disse nye slokkemidlene gjorde gruppa meget interessert og 
motivert. Vi hadde lite kunnskap om denne typen slokkemidler fra før, og det hadde 
også våre forelesere. Så denne rapporten ble noe ”helt nytt” for oss og derfor meget 
spennende. 
 
Dette arbeidet har gitt oss god innsikt om aerosol slokkerøyk, hvordan den virker, er 
oppbygd og deres fordeler og ulemper. Prosjektet gav oss mye lærdom hvordan man 
sammen som en gruppe skal komme i mål med en prosjektoppgave, og gjennomført 
regelmessige møter for å diskutere utarbeidet materiale og framdriften til enhver tid. 
Vi fikk også stor innsikt i hvordan man utfører forsøk og planlegger seansen til den 
minste detalj. Under denne prosessen har flere ting gått annerledes enn planlagt og tok 
derfor lærdom av feilen og utførte det riktig neste gang. 
 
Vi vil gi en stor takk til Elotec as som har gitt oss aerosol generatorene og en 
spennende prosjektoppgave. Videre vil vi takke våre veiledere professor Torgrim Log 
(intern) og Stig Gråberg (ekstern, Elotec as) for gode innspill, veiledning og for 
hjelpen med dokumentasjons innhenting. Bjarne Kristian Hagen (HSH) for 
økonomisk støtte til forsøkene. Høgskolen Stord/Haugesund og ResQ for lån av utstyr 
og forsøksrom, Arjen Kraaijeveld for god veiledning under forsøkene. Vi vil også gi 
en stor takk til Geir Jensen (Cowi as Trondheim) for god hjelp med svar på spørsmål 
og informasjons innhenting. 
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Sammendrag 
 
Nye bruksområder for inerte aerosoler skal vurderes i dette prosjektet. Et stort 
potensielt område er der mennesker oppholder seg. På grunn av den manglende 
informasjonen om toksikologi og personrisiko, ble fokuset rettet mot disse områder. 
 
For å få kartlagt de toksikologiske forholdene ved produktet og eventuelle andre 
forhold som kan påvirke personsikkerheten ble det bestemt å gjøre forsøk på Res Q& . 
Viktige faktorer som skal vurderes er CO, O2, sikt, overtrykk, lydtrykknivå og 
temperatur ved utblåsning av slokkegassen. Disse faktorene er særdeles viktig med 
tanke på rømning, personrisiko og toksikologi. 
 
Tre forsøk ble gjennomført for å måle CO, O2, sikt, overtrykk, lydtrykknivå og 
temperatur etter aktivering av generatoren. En røykdykker plassert i forsøksrommet 
utførte målinger av CO, O2, sikt og lydtrykknivå. Lufthastighet ble målt ut av et rør 
fra rommet for å finne overtrykket. Temperaturøkningen ble målt ved hjelp av seks 
termoelementer plassert i forsøksrommet. Det fjerde forsøket ble gjennomført for å 
studere slokkeeffektiviteten ved brann i en trepall. 
 
Fra produsentene er det opplyst at utløst generator gir CO- konsentrasjoner om lag 
4.000 ppm. Verdier over 2.000 ppm anses som kritiske for mennesker. Målingene fra 
dette prosjekt gav opp mot 12.000 ppm i rommet rett etter utblåsning. 
Partikkelkonsentrasjonen ble omtrent 100 g/m3, og dette påvirker sikten. Sikten rett 
etter utblåsning ble målt fra 10 til 20 cm. Dette i kombinasjon med at slokkegassen er 
irriterende for slimhinner og øyner kan dette gjøre en eventuell rømning meget 
vanskelig. Det konkluderes derfor med at inerte aerosoler ikke er egnet der mennesker 
oppholder seg. 
 
Røykdykkeren opplevde ikke ubehag fra temperaturøkningen (20-30°C), 
lydtrykknivået (90-95 dB) og overtrykket (470-915 Pa). Utenom CO konsentrasjonen, 
sikt reduksjonen og faren for å få aerosol partikler ned i lungene ble det ikke funnet 
andre ting i forsøkene som påvirker personsikkerheten til et menneske som blir 
eksponert for inerte aerosoler. 
 
Brannen i det fjerde forsøket ble umiddelbart slokket når den kom i kontakt med 
slokkegassen, men det ble observert at pallen fortsatt glødet. Det er muligheter for at 
slokkegassen ikke bryter denne reaksjonen, ved forbrenning av trekull. Det oppstod 
også et fettet belegg på plastoverflater, noe som muligens kan skyldes såperester. Alt 
dette bør sjekkes nærmere. 
 
Produktet har forbedringspotensial. Designet til generatoren gir ikke en 
trygghetsfølelse og CO -nivået kan muligens bli lavere hvis slokkegassen ikke kjøles 
ned så raskt. 
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Elotec AS er en bedrift som har siden 1992 levert brannvarslingssystemer, 
adgangskontroll og innbruddalarm til alle typer bygg og bolig, og er ledende 
leverandør av brannvarslingsystemer for det norske landbruket. Firmaet har stort 
fokus på kontinuerlig videreutvikling av bedriften samt produktspekteret. Elotec har 
45 ansatte i eget næringsbygg med avdeling for FoU (Forskning og Utvikling), 
produksjon, marked, salg og service. 
 
Et eventuelt nysatsningsområde for Elotec AS omhandler aerosol slokkesystem som 
er utviklet av Soyuz, tidligere Sovjetunionen svar på NASA. Elotec AS har allerede i 
salg en meget effektiv tv-slokker som er av samme teknikken, og ble derfor interessert 
i utviklingspotensialet til produktet. 
Aerosol slokkegass er et relativt nytt og effektivt brannslokkesystem, men er i dag 
meget lite utbredt i Norge. Aerosol slokkegass har i dag et begrenset bruksområde og 
noen firmaer kan allerede tilby produktet. 
Elotec AS har interesse å vite hva slokkegassen har for muligheter, begrensninger og 
om det finnes nye markedesområder for det. For å kunne være først ute med å etablere 
et nytt markedsområde for produktet. Elotec sjef Jan Kleven poengterede også at 
samfunnsnytte måtte stå høyt i fokus, fordi produktet må kunne øke sikkerheten i 
samfunnet. 
 
Ettersom prosjektet er å gi Elotec en vurdering om aerosol slokkegass kan benyttes på 
nye steder ble det valgt å se på områder der mennesker oppholder seg. Det er et helt 
nytt og muligens et potensielt bruksområde. 
 
Det finnes en del informasjon om produktet fra forskjellige forskningsinstitutter og 
ulike leverandører. Dessverre er Soyuz lite villig til å gå ut med informasjon om deres 
produkter, og henviser dermed til en av deres underleverandører, Pyrogen, for 
informasjon. Produktet markedsføres som ufarlig og det finnes ikke tydelige forbud 
mot å bruke det i områder der mennesker oppholder seg. Men det anbefales ikke å 
bruke produktet der mennesker kan utsettes for slokkegassen. Det er en del sprik 
mellom ulike leverandører angående informasjonen om deres produkter, selv om de 
kommer fra samme hovedleverandør, Soyuz. Derfor vurderes all faktainformasjon 
kritisk i denne oppgaven. 
 
Ettersom informasjonen gjeldende toksikologien og personrisikoen for produktet var 
liten, i mange tilfeller motsigende, så er oppgaven rettet mot dette. Forsøkene gjøres 
for å finne ut hvor farlig slokkegassen er for å se eventuelle begrensninger og 
muligheter med tanke på eksponering av mennesker. Faktorer som skal testes med 
tanke på personrisiko er CO-, O2- og partikkelkonsentrasjonen, sikt, overtrykk, 
lydtrykk og temperatur. 
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Etter at Montreal protokollen ble signert av 87 land september 1987, har det blitt 
fokusert for alvor på slokkerøyk. I denne protokollen ble det gitt restriksjoner på 
utslipp av halon, på grunn av dens påvirkning på det ytre miljøet. Det har derfor i de 
senere år blitt fokusert mye på slokkemidler som kan erstatte Halon. Forskningen har 
fokus på å modifisere gamle slokkemidler og utvikle nye på markedet. Spesielt er det 
blitt arbeidet mye på områder omkring vanntåke og gassformige slokkemidler, 
herunder inerte aerosoler og slokkerøyk [1]. 
 
Allerede på 1800-tallet ble det utviklet slokkegass, blant annet i Tyskland og USA, 
men disse er ikke sammenlignbare med dagens produkter/teknologi [2]. 
 
Tidligere Sovjetunionen ville lage et fast brensel som ikke kunne oppdages av 
varmesøkende missiler eller kunne alarmere termiske radar system. Ved å benytte en 
nesten tilsvarende utgave av dette fast brenselet sammen med kjemiske 
brannhemmende deler og med flammedempende kjølemiddel, oppdaget Soyuz 
(daværende Sovjetunionens forskningslaboratorium) en meget effektiv slokkegass [3]. 
I dag er Russland foregangslandet når det gjelder teknikken med pyroteknisk 
genererte aerosoler [4]. Soyuz utga sine produkter til den vestlige verden året 1995 
[5]. 
 
Aerosol brukes i dag blant annet i: maskin- og motorrom, kontrollrom, datarom og 
ulike ”transport applikasjoner” [4]. Det blir også forsket en del på nye bruksområder 
som for eksempel til sivile fly. United States Air Force har allerede begynt å bruke det 
i noen av sine militærfly [1]. 
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2.2 Virkemåte 
 
2.2.1 Aerosol slokkegass 
 
Slokkegassen er i form av aerosoler som er en blanding av en gass og et stoff i 
partikkelform, der stoffet enten kan være i fast eller flytende form. Slokkegassen 
består av cirka 40 % faste partikler og 60 % av gass, og har en inert effekt [4]. 
 
Aerosol slokkesystem slokker branner på tre forskjellige måter [4]: 
 
Fortrengning av oksygen 
Det skjer ved at aerosolgassen dannes og sprer seg svært raskt utover i rommet og av 
trykkøkningen som oppstår fortrenges litt oksygen. For å få denne slokkeeffekten er 
plassering av generatoren i forhold til brannen viktig. Det produseres også inerte 
gasser av den kjemiske reaksjonen mellom aerosolpartiklene og de frie radikalene i 
flammene, som fører til lokalt lave oksygen konsentrasjoner. 
 
Kjøling 
Reaksjonen som oppstår når de frie radikalene bindes til det aktive stoffet 
aerosolpartiklene består av er en endoterm prosess. Fordampingen av de faste 
partiklene absorberer energi. 
 
Fjerning/spalting av frie radikaler  
O-, H- og OH- radikalene i brannen bindes til aerosol partiklene. Når disse radikaler 
fjernes fra brannen stanses den kjemiske brannprosessen. 
 




- De frie radikalene 
 
Aerosol slokkesystemet benytter seg av følgende tre delene: oksygentilgang, 
varmeenergi og den kjemiske prosessen. Den viktigste og mest effektive metoden er 
bindingen av de frie radikalene slik at den kjemiske prosessen stanser.  
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Binding av frie radikaler. 
 
 
Figur 2.1 Kalium binder brannens frie radikaler og stopper brannens kjedereaksjon. 
 
Alkalimetallene (K, Na, Cs, Rb, Sr og NH4) er alle dokumentert effektive ved binding 
av de frie radikalene i brannen. Soyuz slokkerøyk benytter seg av det mest effektive 
alkaliemetallet kalium. For å få stanset det kjemiske reaksjonsforløpet i en brann er 
det en funksjon av flere variabler, avhengig av temperatur kan aerosolpartiklene 
fungere som inhibitorer.  
 
K + OH → KOH  
 
KOH + H → H2O + K 
 
KOH + OH → H2O + KO 
 
Den kjemiske reaksjonen er avhengig av alkalimetallenes og anionenes (CO32-, HCO3-




Aerosolpartiklene varierer i størrelse fra nanometer til millimeter, størrelsen påvirker 
både spredningen og slokkeegenskapene. 
 
En større partikkel påvirkes mer av gravitasjonen og har større treghet, mens en 
mindre partikkel kan holde seg svevende lengre og påvirkes mer av turbulens. Med 
partikkelstørrelsen går det an å tilpasse aerosolens egenskaper til de ulike situasjoner. 
 
De mindre partiklene gir en mer effektivere slokking siden de svever lengre. De større 
partiklene faller raskere gjennom flammen og minsker dermed sin effektive 
reaksjonstid. Partiklene må brytes ned til submikron størrelse før de skal kunne 
interagere effektivt med flammen og produsere de nødvendige inhiberende 
reaktantene. Andre fordeler med mindre partikler er at de har en relativt større 
overflate i henhold til massen, det betyr mer kontakt med de frie radikalene som igjen 
gir en raskere og mer effektiv slokking. 
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Størrelsen på partiklene påvirker også den termiske kjølingen av flammen. Hvis 
partiklene er under en viss størrelse, spesifikt for de ulike stoffene men typisk lavere enn 50 
µm, økes aerosolens slokkeeffektivitet merkbart. Det for at partiklene brytes ned og fordampes 
totalt. Da økes den effektive overflaten merkbart. Nedbrytingen og fordampingen tar også 




For å ha en effektiv slokking er det krav på at aerosolen holder en tilstrekkelig 
konsentrasjon (g/m2). Slokkekonsentrasjonen er avhengig av type (A, B, C, E og F) 
brann, type aerosolgass, partikkelstørrelse, fordelingsevne og ventilasjon. 




Aerosolpartiklene blir mer aktiv og effektive jo varmere gassen er. De høye 
temperaturene gjør også at gassen blir lettere og holder seg svevende lengre. Det betyr 
en varmere gass trenger lavere konsentrasjoner for å slokke en brann. 
 
Det finnes også en øvre grense for hvor høy temperaturen kan bli, det er da risiko for 
skader eller antenning av andre materialer i rommet. 
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Dispersjons- og kondensasjonsmetoden er de to metodene for å få fordelt gassen ut i 
rommet på. Den sist nevnte dominerer markedet og de produkter som testes i dette 
prosjektet er av denne typen. Derfor har vi valgt å ikke legge så stor vekt på 
forklaringen av dispersjonsmetoden. 
Dispersjonsmetoden fungerer ved at et pulver spres med en inert gass fra en 
trykkbeholder. Gassen fungerer som drivgass, partikkelspreder og har en slokkeeffekt. 
Dette slokkesystemet krever et røresystem med dyser for å få aerosolgassen spredt 
utover rommet. Aerosolgassen er kald og er til fordel for rom og inventar som ikke 
må utsettes for varmepåkjenninger. Men den kalde gassen taper mye av de fordelene 
som den varme kondensasjonsframstilte aerosolen har. Pulveret har også den ulempen 
å klumpe seg sammen i beholderen med tiden, noe som kan skape problemer ved 
utløsning. 
 
Kondensasjonsmetoden innebærer at et fast stoff antennes og det dannes en varm 
damp. Når dampen kjøles ned kondenserer den og danner en aerosolgass. Metoden er 
også kalt pyroteknisk genererte aerosoler. Fordeler med dette systemet er blant annet 
at det ikke kreves trykkbeholder eller fordelingssystem i form av rør og dyser. På 
grunn av forbrenningen av det faste materialet slipper man også problemet med at 




   Figur 2.2 Skjematisk oppbygning av aerosol slokkerøykgenerator.  
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1 – Beholder: 
Det er viktig at beholderen har høy motstandskraft mot trykk og varme. 
Beholderen skal klare å kontrollere flammen og det trykk som bygges opp når 
det aerosoldannende materialet forbrennes. Utformingen har vist seg svært 
viktig, spesielt forbrenningskammeret og generatorens utløp. Generatorens 
munning påvirker slokkeeffektiviteten og det er viktig hvordan denne er 
utformet og hvilken retning den har. 
 
2 – Tennkilde. 
Kan bestå av elektrisk impuls, pyroteknisk (lunte) eller manuell 
uløsningsmekanisme. 
 
3 – Aerosol dannende masse. 
Den kjemiske sammensettingen av det faste materialet bestemmer hva slags 
aktive komponenter gassen kommer til å bestå av. Etter utløsning har også 
faktorer som forbrenningstemperatur, forbrenningshastighet og 
partikkelstørrelse innvirkning på materialets sammensetning. 
 
4 – Forbrenningskammeret. 
Utformingen av dette kammeret er viktig angående aerosolens 
produksjonshastighet og effektivitet. Ved forbrenning kan det oppstå 
temperaturer oppimot 2000 K, og det settes store krav til beholderen. 
 
5 – Kjemisk kjølemiddel. 
Det er ved nedkjølingen av forbrenningsproduktene som danner aerosolgassen. 
Det er også behov for å nedkjøle gassen før den spres ut i rommet. Dersom 
gassen ikke hadde blitt kjølt ned hadde det vært stor risiko for antennelse og 
videre spredning av brannen. For å nedkjøle gassen tilstrekkelig er prinsippet å 
bruke et fast material i form av små kuler med god varmekonduktivitet og høyt 
smeltepunkt. Sammenpakningen av kulene er avgjørende da det viktig å 
optimere kulenes overflate. Dette for å overføre så mye varme som mulig fra 
gassen. Små kuler gir mer overflate men samtidlig kan de gi uønsket trykkfall 
da flere aerosolpartikler festes på kulenes overflate. 
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2.3 Bruksområder 
 
Aerosolgeneratorene leveres i mange forskjellige størrelser. De kan plasseres i 
motorrom på biler, transportkjøretøyer, tog, båter og andre større maskinrom. 
Slokkegassen leder ikke strøm og er effektiv ved bruk i datakabinetter, datarom og 
telekommunikasjonsrom. I brannområder som arkiv, museer og lignende der 
sprinkleranlegg benyttes kan mye av inventaret bli ødelagt av den massive 
vannmengden. Aerosol slokkegass i disse områdene vil være et bedre alternativ siden 
gassen ikke ødelegger inventaret [1]. 
 
Produktserien fra Soyuz [3] består av generatortypene Purga og Mag. De minste 
typene er spesielt egnet for slokking av brann i små lukkede volum som TV apparater, 
vaskemaskiner, tørketromler, sikringskap og andre små enheter. Fra den minste 
Purga-T som dekker et volum på 0,2 m3 finnes det forskjellige størrelser opp til 
Purga-E10 og MAG-17 som dekker 140 m3. 
Aerosol slokkegass kan ikke benyttes i rom med et sprinkler- eller 
røykventilasjonsanlegg. Det ettersom vanndråpene fra sprinklersystemet vil binde opp 
de aktive partikler fra aerosolgassen og et røykventilasjonsanlegg vil ventilere ut 
gassen. Området må være lukket slik at aerosolgassen kan holde tilstrekkelige tetthet 




For at generatorene skal være så effektive som mulig er det veldig viktig med riktig 
plassering. Ved kvadratiske areal vil en optimal plassering være midt i taket slik at 
gassen blir jevnt fordelt ut over hele rommet. Rom med en usymmetrisk utførelse må 
en vurdere plasseringen i hvert tilfelle. Hvis rommet er av stor størrelse må flere 
installeres der hver generator dekker sitt avgrensete område og ved en eventuell brann 
må samtlige aktiveres samtidig for å oppnå tilstrekkelig konsentrasjon av 
aerosolgassen. 
 
Generatorene utvikler høye temperaturer og produsentene oppgir sikkerhetsavstander 
fra vegger og tak, avhengig av generatortype, fra 150 mm til 2000 mm og at de aldri 
må installeres i hodehøyde [7]. 
 
Evakuering av rommet må kunne skje uproblematisk og en installering av generatoren 
ved rømningsveier må ikke forekomme siden sikten blir vesentlig redusert etter 
aktivering. Angående evakuering foreligger det forskjellige meninger. Noen skriver at 
folk kan evakuere under aktivering mens andre skriver at personer må evakuere før 
[1][8][9][10]. 
 
Det finnes tre forskjellige måter å utløse generatorene på, enten ved termisk (lunte), 
elektrisk aktivering eller manuelt med utrekkbar splint. Ved installering med lunte 
benyttes kun braketter som festes på generatoren og i tak/vegger. Lunten antenner ved 
direkte kontakt med flammen eller ved en omgivelsestemperatur på ca 175 oC. Ved 
elektrisk aktivering byttes lunten ut med et kontrollpanel, batteri, ledninger, 
koblingsboks og varmesensor. Dette er den enkleste installasjonen med kun de 
grunnleggende komponentene for systemet. Hvis man vil utvide systemet kan man  
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koble røykdetektorer, varmedetektorer og manuelle brytere. Innebygd i 
kontrollpanelet finnes en varslingsenhet, som kan utvides til eksterne lyd- og 
lysorganer for en mer utvidet form for varsling ved brann. Koblingen av systemet 
skjer ut fra anleggets kontrollpanel. Her strekkes to ledninger som sammen går til en 
koblingsboks. Derifra går en videre til generatoren og en til varmesensoren. Alle 




Figur 2.3 Installasjons diagram for de grunnleggende komponentene tilhørende aerosol slokkerøyk.  
 
Funksjonsbeskrivelse ved brannforløp 
 
Ved et brannforløp vil temperaturen stige og ved 175 oC vil varmesensoren gi varsling 
til brytepanelet i form av en kontinuerlig buzzer alarm og alarmindikatorlampen på 
panelet lyser. Panelet kan forhåndsinnstilles om aktivering av generatoren skal skje 
umiddelbart etter alarm eller om personer skal igangsette aktiveringen. Hvis 
automatisk aktivering er programmert vil generatoren sette i gang slokking 
umiddelbart eller etter en viss tidsforsinkelse. Dersom en selv ønsker å aktivere 
slokkingen gjøres det ved å trykke og holde inne to knapper på panelet (merket press) 
i 5 sekunder. Hvis det er brudd eller dårlig kontakt et sted i anlegget vil 
indikatorlampen ”fault” lyse og en kontinuerlig buzzer alarm starter. 
 
Alle alarmsignaler kan deaktiveres ved å trykke på panelets ”silence” knapp og 
restarte anlegget kan gjøres ved å trykke på ”reset” knappen. Etter at generatoren er 
utløst vil indikator lampen ”activated” og en pulserende buzzer alarm starte. Systemet 
går nå fra alarm til feil modus og lampen ”fault” vil begynne å lyse. Det er fordi 
varmesensoren og generatoren er oppbrukt og må byttes ut, når dette er gjort går 
systemet igjen tilbake til normal modus og klar for å detektere hvis en ny brann skulle 
oppstå. 
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Aerosol slokkerøyk inneholder ikke noe giftige eller miljøfarlige stoffer og har derfor 
verdi null på ODP (Ozone Depletion Potential) og GWP (Global Warming Potential).  
 
ODP er et mål på et stoffs potensial på å bryte ned ozon. Det er avhengig hvordan 
stoffet reagerer med ozon og blant annet den tid stoffet oppholder seg i atmosfæren. 
 
GWP er et mål på et stoffs potensial på å delta i den globale oppvarmingen og 
beskriver den relative effekten av ulike drivhusgasser i sammenligning med CO2. 
GWP kan også beskrives som CO2-ekvivalenter og er avhengig av den tid stoffet 
oppholder seg i atmosfæren [4][11]. 
 
3.2 Innvirkninger på personsikkerheten 
 
For å kunne kartlegge personrisikoen ved bruk av aerosol slokkegass, er det viktig å 
kartlegge alle parametrene som spiller inn før, under og etter aktivering. De oppgitte 
verdier og utsagn i litteraturen kan inneholde feil og mangler siden det ikke foreligger 
hvordan de er målt og under hvilke omstendigheter. Dette avsnittet er kun vektlagt 
generatoren i seg selv med tanke på personsikkerheten ved bruk.   
 
Sikt  
Sikten i rommet vil bli redusert etter utløsningen av slokkerøyken. Litteraturen oppgir 
ingen tall på hvor redusert den vil bli, og dermed vanskelig å si noe om. Hvis sikten 




Lydtrykknivået til aerosol slokkegass står oppført i litteraturen som ikke særlig høyere 
enn andre typer slokkeanlegg. Det er ikke oppgitt noen målte tallverdier, men 
sammenlignes med lyden fra et slokkeapparat eller et inergengass system [7]. 
 
Temperatur  
Litteraturen oppgir gasstemperaturer fra 250 til 600 oC målt ved dysen under 
aktivering. Det er dermed utarbeidet sikkerhetsavstander der utenforliggende områder 
ikke vil overskride 75 oC [7]. Om disse sikkerhetsavstandene er ment for vegger/ 
inventar eller person er ikke oppgitt. 
 
Det vil også skje en temperaturøkning i rommet etter utløsning av de varme gassene, 
og er ikke oppgitt hvor høye temperaturer det er snakk om. Men dersom økningen i 
rommet blir meget stor kan dette utøve en fare for personsikkerheten. 
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Tabell 3.1 Offisielle sikkerhetsavstander til vegger og tak for samtlige  




Oksygen nivå.  
 




Under utløsningen av slokkerøyken vil det oppstå en tykkøkning som er oppgitt til 
150 mm vs [10]. Denne trykkøkningen vil skje over tid, og at den reelle økningen 
ikke vil bli så stor på grunn av trykktap til omgivelsene [1]. Mennesket tåler 
trykkbelastninger opp til under 300 mm vs, raske trykkendringer over denne verdien 
vil først føre til skade på trommehinner [12]. 
 
3.3 Innvirkninger på menneskers helse 
 
Vanligvis vil aerosolgeneratoren opptre sammen med branngasser og de vil danne en 
rekke kjemiske og giftige stoffer. I dette avsnittet belyses det kun stoffene som 
aerosol generatoren i seg selv produserer. 
 
For at aerosol slokkerøyk skal kunne være effektiv mot brann kreves en 
røykkonsentrasjon på 100 g/m3. Forbrenningsstoffene består av: 7 g/m3 
kaliumkarbonater (KHCO3 og K2CO3), 1,2 vol % karbondioksid (CO2), 70 vol % 
nitrogen (N2) og vanndamp (H20) [1]. Disse stoffene er ikke i seg selv toksiske for 
mennesker, men under aktivering oppstår det høye temperaturer og det dannes 
biprodukter som: 
 
• 0,08 % ammoniakk(NH3) 
• 4000 ppm karbonmonoksid (CO) 
• 40-100 ppm nitrogenoksid (NO) 
 
Karbonmonoksid (CO) er det biproduktet som er det mest farligste med tanke på 
menneskenes helse. Gassen er i form av en fargeløs og luktfri gass uansett hvilken 
konsentrasjon den framstår i. Karbonmonoksid inhaleres og effekten avhenger av 
eksponeringstid og konsentrasjon. CO fortrenger oksygen (O2) fra blodlegemenes 
hemoglobin ved å danne karboksihemoglobin. Dette gir redusert O2-forsyning til 
vevene der hjerne og hjerte er spesielt sårbare. Ved høyere konsentrasjoner registreres 
økende hodepine, slapphet, svimmelhet, kvalme, hjerterytmeforstyrrelser,  
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bevissthetstap og til slutt død (>2000 ppm). Akutte eksponeringer under graviditet 
som gir symptomer hos mor og kan forårsake fosterskade, i verste fall fosterdød. 
Utskillelsen av stoffet kan skje raskt de første timene etter eksponering, men 
fullstendig utskillelse kan ta en til to dager [13]. 
 
Aerosol slokkerøyk er har oppgitt CO-konsentrasjon til 4000 ppm og kan føre til 
hodepine og svimmelhet under 5-10 minutter og bevisstløshet ved eksponering under 
30 minutter [tabell 3.2]. 
 
Tabell 3.2 Effekt av karbonmonoksideksponering på mennesker [15]. 
 
Disse tallene vil ikke være korrekte men en indikasjon på omfanget av CO-utslippet 
som generatoren har. Ettersom rommet også blir fylt med partikler hindrer også disse 
opptak av oksygen så det er viktig å se disse to i sammenheng og eksponeringstid for 
å få danne et mer riktig bilde av helse aspektet til aerosol slokkerøyk. Partiklene er av 
forskjellige størrelser og store partikler over 20 µm vil kroppens egne 
filtreringssystemer sørge for at de ikke kommer seg ned til lungene. Men partikler 
som er mindre vil lett kunne trekkes helt ned til lungeblærene (alveolene)[16]. Hvis en 
person innånder denne gassen over en lengre periode (5-10 min) vil inntaket av 
partiklene øke med tiden. Det på grunn av at puste frekvensen vil øke for å 
kompensere det reduserte oksygenopptaket. Munnen vil benyttes i større grad ved 
innånding og filtreringsmekanismene greier ikke lengre å filtrere unna de store 
partiklene og de vil også finne veien ned til lungene. Lungene vil da ikke være i stand 
til at oppta mer oksygen og litteraturen oppgir eksponeringstid på mer enn 15 min 
med slokkemiddelkonsentrasjon på 100 g/m3 som livsfarlig [1]. 
 
Soyuz har oppgitt konsentrasjoner på 40 g/m3 forårsaker hud-, luftsveis-, og 
lungeirritasjon hos forsøksdyr. For produktet er det målt en LC50 –verdi på 160 g/m3 
for mus med to timers eksponeringstid. Produktet klassifiseres derfor som mindre 
farlig [12]. 
 
Eksponeringstiden og konsentrasjonen spiller en vesentlig rolle med hensyn til i 
hvilken grad man pådrar seg skade ved en uønsket utløsning av generatoren. 
 
Nitrogenoksidene (NOx) er ubehagelig ved innånding og ammoniakk (NH3) gir svie i 
øyner, munn og andre steder det er fuktighet men de gir mest irritasjon og ubehag [1]. 
50 ppm Grenseverdi for ingen skadelig effekt 
200 ppm Mild hodepine kan inntreffe etter 2-3 timer 
400 ppm Hodepine og kvalme etter 1-2 timer 
800 ppm Hodepine, kvalme og svimmelhet etter 45 minutter; kollaps 
og mulig bevisstløshet etter to timer 
1000 ppm Bevisstløshet etter en time 
1600 ppm (0,16%) Hodepine, kvalme og bevisstløshet etter 20 minutter 
3200 ppm (0,32%) Hodepine og svimmelhet etter 5-10 minutter; bevisstløshet 
etter 30 minutter 
6400 ppm (0,64%) Hodepine og svimmelhet etter 1-2 minutter, bevisstløshet og 
fare for liv etter 10-15 minutter  
12.800 ppm 
(1,28%) 
Umiddelbar fysiologisk effekt; bevisstløshet og fare for liv 
etter 1-3 minutter 
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3.4 Lover og Standarder 
 
Med de opplysninger som finnes angående aerosolslokkesystemer er de først og 
fremst utviklet for å slokke en brann effektivt og ikke være til skade på miljøet. 
Aerosol slokkerøyk er dermed ikke utviklet med tanke på personrisiko. Det tas opp 
områder der det kan være en risiko for at det finnes mennesker tilstede. For eksempel 
kan være et dataserverrom som normalt er ubemannet, men iblant en tekniker tilstede 
som utfører vedlikehold. 
Følgende standarder tar opp aerosol slokkesystem og er aktuelle i Norge: 
IMO (International Maritime Organisation) 
CEN (European Committee for Standardization) 
ISO (International Standard Organisation) 
Byggforsk #550.363 
 
IMO er for den maritime virksomhet og bør derfor ikke brukes på land og har 
tydelige retningslinjer for aerosol slokkesystem. Reglene er tilpasset for aerosol 
slokkerøyk i lukkede områder uten mennesker. 
 
CEN er den europeiske standarden og har et midlertidig og uoffisielt utkast for 
pyrotekniske genererte aerosoler. I kapittel 5.2 Safety precautions (5.2.1 General) står 
det følgende:” Reduced visibility during and after discharge together with potential 
toxicity restricts the use of a condensed aerosol total flooding system to normally 
unoccupied and unoccupiable areas only. In any proposed use of condensed aerosol 
where there is a possibility that people may enter the protected enclosure or be close 
to the protected risk, suitable safeguards such as personnel training, warning signs, 
pre-discharge alarms and system isolate switches shall be provided. Means of 
ventilation after fire should be readily available. Unnecessary exposure to a 
condensed aerosol shall be avoided.” 
 
ISO er den internasjonale standarden og framstår ikke ferdig per i dag. Standarden 
sier ikke direkte om å benytte aerosol slokkegass der mennesker oppholder seg, og 
sier heller ingen ting imot dette. 
I kapitel 4.4 “Limitations of use” står det: 
“The extinguishants referred to in ISO 14520…. shall not be used on fires involving 
the following unless relevant testing has been carried out to the satisfaction of the 
authority: 
a) chemicals containing their own supply of oxygen, such as cellulose nitrate; 
b) mixtures containing oxidizing materials, such as sodium chlorate or sodium nitrate; 
c) chemicals capable of undergoing autothermal decomposition, such as some organic 
peroxides; 
d) reactive metals (such as sodium, potassium, magnesium, titanium and zirconium), 
reactive hydrides, or metal amides, some of which may react violently with some 
aerosol extinguishants; 
e) environments where significant surface areas exist at temperatures greater than the 
breakdown temperature of the extinguishing agent and are heated by means other than 
the fire. 
f) oxidizing agents such as nitric oxides and fluorine; 
g) pyrophoric materials such as white phosphorous or metallo-organic compounds 
The above list may not be exhaustive.” 
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Men i Byggforsk #550.363 finnes det ikke noe om at man ikke får bruke det i 
områder der mennesker oppholder seg.  
 
Under er direkte sitert fra Byggforsk 550.363: 
32 Bruksområder 
Bruksområdet er i hovedsak det samme som for sprinkleranlegg. Slokkerøyk kan 
velges som alternativ til sprinkleranlegg dersom det er behov for spesiell 
brannsikring av bare ett eller noen få rom og det ikke er aktuelt med sprinkleranlegg 
ellers i bygget. 
Foreløpig anbefales ikke slokkerøyk for større rom, dvs. rom over ca. 50 m², eller rom 
med mekanisk eller termisk røykventilasjon. Man avventer bedre produkter med 
hensyn til kontroll av slokkerøykens temperatur og fordeling av slokkerøyk i slike 
rom. Det er nemlig viktig at slokkerøyken har riktig utløpstemperatur for å bli jevnt 
fordelt i rommet. Ved for høy temperatur vil konsentrasjonen ved golvet bli for lav i 
forhold til ved taket. 
 
33 Fordeler og ulemper 
Fordeler: 
- Slokkerøyk er et meget rimelig slokkeanlegg som ikke krever røranlegg og nesten        
ikke plass. 
- Slokkerøyk skader ikke vanlig inventar eller utstyr og er ikke giftig. 
Partikkelstørrelsen er om lag 1/10 av vanlig slokkepulver, og røyken kan luftes ut som 
annen røyk. Slokkerøyk kombinerer det beste fra slokking med gass, vanntåke og 
pulver og har få av ulempene. 
- Enkelt vedlikehold 
Ulemper: 
- Et problem med slokkerøyk er ujevn fordeling. Som andre slokkemidler vil også 
slokkerøykpartikler kunne fortrenges før de når fram til flammene. Spesielt i høye og 
store rom er ujevn fordeling av slokkerøyken et problem. Kjøling av 
slokkerøykkapselen (kjemiske metoder for å holde temperaturen nede) kan motvirke 
dette, men det foreligger ennå ikke tilstrekkelig ferdig utviklede produkter som kan 
benyttes for å oppnå slik kjøling. 
- Slokkerøyk gir redusert sikt i utløsingsområdet og bør unngås i rømningsveier. 
 
  Fig. 34 fra kap 34 
  Installasjon av slokkerøykanlegg 
 Eksempel på plassering av slokkerøykkapsel i et rom. Andre typer kan monteres i tak eller på golv. 
 Sitat slutt. 
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Av alle standarder og regelverk er det kun i Byggforsk 550.363 aerosol slokkerøyk, 
indirekte, blir beskrevet som et mulig slokkesystem der folk oppholder seg. 
Illustrasjonsbilde i Byggforsk viser en installasjon av slokkerøyk generatoren på et 
kontor med personer tilstede. 
 
IMO og ISO tar ikke opp temaet å benytte aerosol slokkesystem der mennesker 
oppholder seg utenom små unntak. CEN er derimot tydelig mot dette ved å beskrive 
temaet slik; “Reduced visibility during and after discharge together with potential 
toxicity restricts the use of a condensed aerosol total flooding system to normally 
unoccupied and unoccupiable areas only”. 
 
Så for å eventuelt kunne bruke aerosol slokkesystem i områder med mennesker så må 
det aktuelle produktet være bevist ufarlig og ikke i seg selv føre til økt person risiko. 
Det viser seg imidlertid at disse lovene og reglene motstrider hverandre i en større 
grad, som kan være en del at dette produktet ikke er koblet til eksponering av 
mennesker slik det blir gjort i denne oppgaven. 
 16  
4. Forsøk 
4.1 Grunnlag for forsøk 
 
Hensikten med forsøkene er å kartlegge de fysiologiske og kjemiske effektene ved 
bruk av aerosol slokkerøyk, med tanke på personsikkerheten. Det er av interesse å 
utføre målinger ved bruk av denne typen slokkerøyk tross oppgitte verdier fra 
litteraturen. Vurdering av resultatene vil danne grunnlaget for hovedmålet å finne ut 
om generatoren kan plasseres på nye steder, og risikoen ved feilutløsning med 
personer tilstede. 
 
Det skal i hovedsak utføres tre forsøk der det benyttes kun generator og et fjerde med 
generator og brann. Ved forsøk nr 1 og 2 skal det benyttes generatortype MAG-4 som 
er beregnet for volum på 14 m3. Ved forsøk 4 skal en MAG-4G slokke en pallbrann. I 
forsøk nr 3 skal det benyttes generatortypen MAG-5 som er halvparten så stor MAG-
4 og er beregnet for volum på 7 m3. Dermed kan det undersøkes i hvilken grad 
målingene påvirkes av mengden slokkegass. 
 
Målinger: 
- lydtrykknivå ved aktivering 
- Konsentrasjon av CO i rommet 
- Konsentrasjon av O2 i rommet 
- Partikkelkonsentrasjon på to forskjellige høyder i rommet 
- Temperatur i rommet og på generatoren 
- Sikten i rommet 
- Trykkoppbygningen i rommet 
 
Forsøk nr 4 skal utføres for å undersøke slokkeeffektiviteten til MAG-4. Det gjøres 
derfor kun temperaturmålinger i dette forsøket. 
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4.2 Utstyr og metoder 
 
4.2.1 Forsøksrom 
Rommet som ble benyttet til forsøkene er et standard ISO rom med mål 3,6 m x 2,4 m 
x 2,4 m med et volum på 20,73 m3. Generatorene som ble brukt var designet for et 
volum på 14 m3, og måtte derfor montere opp en vegg av tre og sponplater for å 
redusere volumet. I veggen ble det montert inn et 25 cm x 33 cm vindu av pleksiglass 
og liten dør på 50 cm x 90 cm. 
 
Fra produsenten er det oppgitt at generatoren skal benyttes i helt tette rom, og alle små 
sprekker og utettheter ble tettet igjen med isolasjon og kraftig teip. 
 
Taket i rommet var meget porøst etter tidligere brannforsøk og ble derfor satt opp en 




Figur 4.1 Forsøksrommet sett innenifra. Her ser man generatoren plassert midt i taket, samt 
siktplanken, døren, observasjonsvinduet og plassering av måleutstyr [Vedlegg 10.2 Forsøksrom]. 
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4.2.2 Måling av CO- og O2- konsentrasjoner 
 
For å kunne måle gasskonsentrasjoner av CO og O2 i rommet ble det benyttet en 
gasspumpe (Kitagawa Precision gas Detector modell APS) med CO-målerør (carbon 
monoxide lenght-of-stain detector tubes, Type SH) og O2-målerør (oxygen detector 
tubes). Denne typen måleutstyr ble valgt for den er ikke så følsom for støv og 
partikler. Prinsippet med pumpen er å dra i et håndtak slik at et vakuum oppstår i 
kammeret og gassen blir sugd gjennom påmonterte målerør. 
 
Ved måling av CO skulle man trekke maksimalt vakuum på 100 ml og 50 ml på O2. 
Røykdykker plassert inni rommet holdt pumpen ca 1,5 meter over gulvet og 1,5 meter 
inn i rommet. Rørene måtte knekkes i begge ender slik at man kunne trekke gassen 
igjennom, dette ble gjort inne i rommet for å få de mest korrekte målingene. 
 
Resultatene kunne man lese rett av glassrørene som hadde en innvendig skala. Et stoff 
inne i røret reagerte mot respektive gass (CO eller O2) og endret farge. Verdien leses 
av i grenseområdet mellom ureagert og reagert innhold. Målerøret for oksygen er 
veldig temperatur følsomt. For å oppnå idealtemperaturen på røret måtte medfølgende 
kobberklorid (CUCL2, 10 %) dryppes på rørets ende. Prosessen ble gjort på utsiden av 
rommet da dette ikke kunne la seg gjøres av røykdykker på grunn av den sterkt 
reduserte sikten. 
 
De avleste O2-verdiene måtte korrigeres via en ”conversion scale” og en ”CO2 
correction table” som kom med O2-målerørene for å få korrekte verdier [Vedlegg 10.5 
O2- detectortubes]. 
 
Det var to forskjellige CO-målerørene med ulike måleområder, en variant fra 50 til 
1000 ppm og en variant fra 1000 til 20.000 ppm. De avleste verdiene måtte korrigeres 
avhengig av temperaturen i rommet med ”temperature correction table” som kom med 
CO-målerørene [Vedlegg 10.4 CO- detectortubes]. 
 
4.2.3 Måling av sikt  
 
Sikten i rommet ble kartlagt kontinuerlig under forsøkene av røykdykker med hjelp av 
oppmontert siktplanke. Siktplanken var en 2,4 meters planke som ble montert fra 
observasjons vinduet og til rommets motstående vegg. For å lettere kunne lese av 
sikten ble det spikret spiker hver tiende cm og i forskjellige høyder på planken.  
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4.2.4 Måling av partikkel konsentrasjon 
 
Pumpene som benyttedes til prøvetakning skal oppfylle følgene krav gitt i NS 1232, 
NS-EN 12 919 og EN 50 014: 
Pumpene skal minimum oppfylle følgende betingelser: 
- ha automatisk flowkontroll som holder luftstrømmen konstant under hele 
forsøket. 
- ha mulighet for justering av luftstrømmen (normalt 2 liter per min). 
- ha driftstid på minst to timer, helst åtte timer med fullt oppladede batterier 
- være tilnærmet pulseringsfrie. 
 
For å oppfylle kravene ble det benyttet to stk. universal Sample Pump modell 224-
Pcex7, plassert 60- og 180 cm fra gulvet. Prøvetakningspumpene fungerer slik at 
enheten suger inn 2 liter luft per minutt gjennom et filter. Filtrene veies før og etter 
prøvetakningen og gjør det dermed mulig å finne konsentrasjonen av slokkerøyken i 
g/m3. Filtrene heter nuclepore, størrelse 37 mm og tykkelse 4 µm. Vekten som ble 
benyttet til å måle filtrene er av typen AND ER-120 A. 
 
Generatorene ble veid før og etter forsøkene for å kartlegge om alt innholdet ble 
forbrent i prosessen. Ved å benytte differansen av forbrukt brensel, er det mulig å 
regne ut en teoretisk partikkelkonsentrasjon. Verdiene vil ikke bli eksakte men gir en 
indikasjon på konsentrasjonene. 
 
Vekt før – vekt etter = vekt brensel forbrukt 
Vekt brensel forbrukt / rommets volum = slokkegass per kubikk [g/m3] 
 
4.2.5 Måling av temperatur  
 
Totalt ble det benyttet 6 termoelementer i rommet koblet til en temperaturlogger og 
datamaskin. Det ble montert to patentbånd fra gulv til tak 60 cm fra begge 
sideveggene, midt i rommet. Fire termoelementer ble plassert, to på hvert patentbånd, 
60 cm og 150 cm fra gulvnivå. For å måle generatorens temperatur ble et 
termoelement montert på generatorens beholder med teip. Det ble brukt isolasjon for å 
få en mer korrekt måling av generatorens overflatetemperatur. For å måle temperatur 
oppunder taket ble det festet et element 23 cm ut fra oppbygd vegg og midt i rommet. 
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4.2.6 Måling av trykk 
 
Det ble laget et hull i oppmontert vegg og installert et rør av plast, 30 cm langt og 
med diameter 50 mm. Ved aktivering av generator ble det plassert en vindmåler, av 
type VelociCalc plus modell 8388-M-S (sist kalibrert 20.7.2004), foran røret for å 
måle lufthastigheten ut av rommet. 
 
For å kunne finne trykkoppbygningen i rommet benyttes ligningene: 
 







0 ∆=∆     [#2] 
 
[Vedlegg 10.1 Trykk]  
 
4.2.7 Måling av lydtrykknivå 
 
For å kartlegge lydtrykknivået til generatoren, ble det benyttet en desibel måler av 
type Rion NL 18. Røykdykker som var plassert inne i rommet holdt instrumentet ca 
2,5 meter fra generatorene. 
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4.9 Forsøk 1: Kun slokkerøykgenerator type MAG-4 
 
I første forsøk ble det plassert en generator type MAG-4 som er designet for et volum 
på 14 m3. For aktivering av enheten ble det benyttet et 12 volts bilbatteri. Generatoren 
ble montert midt i rommet på oppmonterte konstruksjon. 
 
For å kontinuerlig kunne dokumentere sikten i rommet ble et videokamera plassert 
foran observasjonsvinduet og inn på siktplanken. Et webkamera ble plassert oppunder 
taket på innsiden av rommet for å filme generatoren under aktiveringen. 
 
En røykdykker var under alle forsøkene inne i rommet for å utføre målinger og 
observere. Under alle forsøkene ble temperaturmålingene kontinuerlig logget. 
 
Rett etter aktivering ble både lufthastigheten ut av rommet og lydtrykknivået fra 
generatoren målt. 
 
Begge partikkelpumpene ble startet 90 sekunder etter aktivering av generatoren og ble 
stoppet etter 1 minutts måling.  
 
Etter aktivering ble CO målingene (1000-20.000 ppm) foretatt etter 6 og 19 minutter, 
og (50-1000 ppm) etter 9 minutter. O2 målingen ble foretatt etter 14 minutter, og 
hele forsøket pågikk i 21 minutter. 
 
4.9.1 Observasjoner forsøk 1 
 
Umiddelbart etter aktivering av generatoren skjedde utblåsningen overraskende hurtig 
på ca 9 sek. Den store trykkøkningen førte til bevegelse av oppmonterte vegg og førte 
til at siktplanken falt ned. Det viste seg at det var små utettheter i den oppmonterte 
veggen som ble bedre tettet til neste forsøk. 
Slokkerøyken spredde seg effektivt og raskt i hele rommet med hjelp av kraftig 
turbulens. 
 
Etter noen minutter observerte vi at aerosolpartiklene la seg på pleksiglasset i form av 
et mørkt fettete lag. Det ble imidlertid også observert samme fettete lag på hjelmen til 
røykdykker, desibel måleren og filtholderne. Partiklene var i form av tørt finfordelt 
materiale i resten av rommet. 
 
Røykdykker som var plassert i rommet opplevde ingen ubehag ved temperatur 
økningen, lydtrykknivået, og overtrykket som oppstod rett etter aktivering av 
generatoren. 
 
Personene som stod utenfor forsøksrommet følte en lettere irritasjon på øynene og 
tørrhet i munn og svelg etter å blitt eksponert av små mengder aerosol gass. 
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Tabell 4.1 Resultater: karbonmonoksidkonsentrasjon forsøk 1. 
Måling  Resultat  Resultat korrigert 1) 
6 minutter. 1,0 % 0,82 %           (temp=10 oC)
19 minutter 0,7 % 0,54 %           (temp=0 oC) 




Det ble foretatt en måling av oksygen konsentrasjonen i forsøksrommet. Ettersom 
CO2 nivået er ukjent benyttes oppgitte verdier på 1,2 % [8] og det ligger godt under 
tabellens grense område på 5 %.  
 
Tabell 4.2 Resultater: oksygenkonsentrasjoner forsøk 1. 
Måling  Verdi  Resultat 1) Resultat korrigert 2) 
15 minutter 15% 18 % 18 %  (CO2< 5 %) 
1) korrigert i henhold til conversion scale [Vedlegg 10.5 O2-detectortubes] 









Målingen av partikkelkonsentrasjonen ble ikke brukbar.  
 
Vekten til generatoren før forsøket var 3,77 kg og 2,65 kg etter. Generatorens vekt ble 
redusert med 1,12 kg. Det betyr at 1,12 kg brensel ble omdannet til slokkegass. 
Benytter man vektdifferansen og fordeler den på 14 m3 gir dette en teoretisk aerosol 
konsentrasjon i rommet på 80 g/m3. 
 
1120 g / 14 m3 = 80 g/m3  
 
Det er vanskelig å kartlegge alle reaksjonene som binder opp eller splitter seg ved 





Det viste seg at temperaturdataene ikke ble registrert og grunnet en feilkobling ved 
anlegget så det foreligger ingen temperatur data for dette forsøket. 
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Trykk: 
 
Maks lufthastighet ut røret ble målt til 19,9 m/s. Det gir en trykkøkningen i rommet på 




Måledata ikke tilgjengelig. 
 
4.9.3 Diskusjon forsøk 1 
 
Dette forsøket ble på mange sett et mislykket forsøk der flere målinger ble ubruklige, 
som var forventet. Derfor ble det planlagt å utføre to identiske forsøk for å kunne 
korrigere eventuelle feil. 
 
I dette forsøket ble det gjort tre CO-målinger. Det ene røret som hadde måleområdet 
fra 50-1000 ppm viste umiddelbart fullt utslag. Resten av forsøkene ble det derfor kun 
brukt prøverøret med skala 1000-20.000 ppm. I litteraturen blir det sagt at CO-
konsentrasjonen kan komme opp i 4000 ppm [14] og det var forventet lavere verdier 
fra forsøkene. Dette på grunn av usikkerheter angående om CO-målingene som er 
utført av andre ble gjort i atmosfæren i rommet eller i selve slokkegassen. Etter 5 min 
ble CO-nivået målt til 8200 ppm, og verdien hadde blitt redusert til 5400 ppm etter 18 
minutter. Dette kan skyldes av rommets utettheter og at aerosolgassen siver ut 
gjennom disse. Det er også mulig at CO reagerer med O2 og danner CO2. Resultatet er 
overraskende stort, cirka dobbelt så mye som det er oppgitt i våre referanser [14]. Det 
er vanskelig å sammenligne resultatene med referanseverdiene ettersom det ikke 
foreligger informasjon om hvordan referansemålingene er blitt utført. Det dannes mye 
CO ved den høye forbrenningstemperaturen, som vil reagere med O2 og danne CO2. 
En rask reaksjon mellom CO og O2 vil kreve høy temperatur. Den høye verdien av 
CO i forsøket kan skyldes den raske nedkjølingen av generatoren hvor CO ikke rekker 
å bli omdannet til CO2 [22]. 
 
Det ble kun utført en måling av oksygennivået under dette forsøket. Dette skyldes 
begrenset antall målerør (5 stykker). Oksygenmålingen ble tatt 15 minutter etter 
aktivering av generatoren og det ble målt en O2-konsentrasjon på 18 % i rommet. 
Denne redusering av oksygen nivået kan skyldes at aerosol gassen fortrenger oksygen 
i prosessen. 
 
Prøverørene som ble benyttet ble brukt innenfor det anbefalte temperaturområdet og 
alle prøvene ble avsluttet når identifikasjonsnåla på pumpen viste at forsøket var 
ferdig. Resultatene er også korrigert etter temperaturen som var i rommet. Dette tyder 
på at forsøkene ble utført korrekt. For korrigering av CO ble det benyttet 
temperaturmålinger fra forsøk 2, dette på grunn av at generatorene er helt identiske. 
Det antas dermed at temperaturen i rommet er det samme som under forsøk 2. 
 
Den oppmonterte veggen seg bevegde seg grunnet trykkøkningen og det førte til at 
siktplanken datt ned. Derfor ble ikke sikten målt. Planken og veggen ble festet bedre 
til de kommende forsøkene. 
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Resultatene fra støvpumpene kunne ikke benyttes for kartlegging av 
partikkelkonsentrasjonen. Før forsøket ble filtrene veid sammen med beholderne, noe 
som viste seg å ikke være en lur løsning. Planen var da å måle vekten av filtrene og 
beholderne etter forsøket. Aerosol partiklene hadde lagt seg som et fettete lag utpå 
beholderne og det ville gitt feil resultat, ettersom det var vekten på filtrene som var 
det interessante. 
Ved å benytte teoretisk beregning av generatorens vektforskjell før og etter aktivering 
kom man fram til en konsentrasjon på 80 g/m3 som er relativt nærme den offisielle 
verdien på 100 g/m3 [7]. 
 
Temperaturloggen gikk som normalt under forsøket, men når data skulle overføres til 
datamaskin viste det seg at temperaturdata ikke var lagret som skyldes en feilkobling. 
 
Trykkøkningen i rommet ble målt til 915 Pa. Verdien er noe lavere enn oppgitte 
verdier på 1500 Pa [10]. Trykktapet skyldes blant annet små utettheter i 
forsøksrommet og at den provisoriske veggen ga etter og førte til ytterligere trykktap. 
Ettersom det er vanskelig å måle trykkøkning i rom generelt, ble det valgt å benytte en 
vindhastighetsmåler. Trykkøkningen foregår meget raskt og måleren kan ha unngått å 
registrere hele trykkforløpet og det kan framstå som en feilkilde. Ved utregningen av 
trykket er det nødvendig å vite utblåsningstiden av slokkegassen. Ettersom sikten blir 
betraktelig redusert er det vanskelig å observere hele utblåsningstiden og det ble 
estimert etter generator lyden. 
 
Det ble ikke brukbare resultater av generatorens lydtrykknivå ved forsøket som 
skyldes feilaktig bruk av desibelmåleren. Utblåsingen skjedde overraskende raskt og 
røykdykkeren rakk ikke å notere verdien før den ble lagt i en plastpose for å beskytte 
den mot støv. Verdiene som ble notert etter forsøket hadde meget høye utslag noe 
som viste seg å være lyden fra plastposen. 
 
Aerosol partiklene la seg som et fettete lag på visse gjenstander i forsøksrommet og er 
ikke nevnt i litteraturen. Ved forsøket ble det kun observert denne hendelsen på 
plastmaterialer. En tilsvarende hendelse ble også observert i [16]. Deres teori var at 
partiklene kan kanskje oppføre seg sånn ved kontakt med såperester. Det ettersom alle 
plastgjenstander som hadde dette fettete laget hadde nylig blitt vasket med klut, vann 
og store mengder såpe. 
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4.10 Forsøk 2: Kun slokkerøykgenerator type MAG-4 
 
I dette forsøket ble det også benyttet en MAG-4 generator. Generatoren ble montert 
nøyaktig slik som i forsøk 1. 
 
Videokameraet denne gangen ble plassert for å filme generatoren ved utløsning og ble 
plassert foran observasjonsvinduet. Webkameraet gav for dårlige bilder og ble derfor 
ikke benyttet i resten av forsøkene. 
 
Under aktivering ble både lufthastigheten ut av rommet og lydtrykknivået ca 2,5 
meter fra generatoren målt. 
For å kunne sammenkjøre målingene opp mot hverandre ble det utarbeidet nye og 
bedre rutiner. Begge partikkelpumpene ble startet 30 sekunder etter aktivering av 
generatoren og ble stoppet etter 1 minutts måling. CO måling ble foretatt etter 1 og 10 
min, mens O2 målingene ble målt 5 og 15 min etter aktivering. Sikten ble målt av 
røykdykker og ble hyppig notert, varigheten totalt for forsøket var 21 minutter. 
 
4.10.1 Observasjoner forsøk 2 
 
Utblåsningen varte totalt i ca 10 sekunder. Den oppmonterte veggen sto i mot den 
raske trykkøkningen, og kun mindre mengder aerosolgass lakk ut gjennom 
utetthetene. 
 
Det samme fettete belegget på plastoverflatene ble observert. 
 
Røykdykkeren som var plassert i rommet opplevde ingen ubehag ved temperatur 
økningen, lydtrykknivået, eller trykkøkningen som oppstod rett etter aktivering av 
generatoren. 
 
Personene som stod utenfor forsøksrommet følte en lettere irritasjon på øynene og tørr 
i munn/svelg etter å ha pustet inn små mengder aerosol gass. 
 
Aerosolgassen var relativ tykk etter 30 minutter og det ble kastet inn en brennende 
pappbit for å undersøke slokkeeffektiviteten. Brannen slokket umiddelbart når den 
kom i kontakt med slokkegassen. 
 




Det ble foretatt to målinger av CO- konsentrasjon i forsøksrommet. 
 
Tabell 4.3 Resultater: karbonmonoksidkonsentrasjon forsøk 2 
Måling  Resultat  Resultat korrigert.1) 
1 minutter 1,1 % 1,1 %           (temp=25 oC) 
10 minutter 0,7 % 0,54 %         (temp=3,5 oC) 
1) korrigert i henhold til temperature correction table [Vedlegg 10.4 CO-detectortubes] 
 26  
O2-konsentrasjon: 
 
Det ble foretatt to målinger av oksygennivået i forsøksrommet. Ettersom CO2 nivået 
er ukjent benyttes oppgitte verdier på 1,2 % [8]. Det ligger godt under tabellens 
grense område på 5 %. 
 
Tabell 4.4 Resultater: oksygenkonsentrasjoner forsøk 2.  
Måling  Verdi Resultat 1) Resultat korrigert 2) 
5 minutter 16 19 % 19 %    (CO2 < 5%) 
15 minutter 12 15 %  (feil) 15 %    (CO2 < 5%) 
1) korrigert i henhold til conversion scale [Vedlegg 10.5 O2-detectortubes] 





















Etter et halvt minutt ble støvpumpene aktivert og sugde inn luft i 1 min. 
Vektforskjellen på støvfiltrene ble målt til 0,0013 g for det øvre og 0,0012 g for det 
nedre. Dette gir en konsentrasjon på 0,65 g/m3 for det øvre og 0,6 g/m3 for det nedre.  
 
Den teoretiske konsentrasjonen basert på mengde brensel som er brukt gir høyere 
verdier. Generatoren veide før 3,70 kg og etter 2,55 kg. Vekttapet på 1,15 kg gir en 
teoretisk aerosol konsentrasjon i rommet på 82 g/m3. 
 
1150 g / 14 m3 = 82 g/m3 
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Temperaturen i forsøksrommet. 
 
Maksimum temperaturen på generatoren ble målt til 150 oC. Temperaturen i rommet 
steg med ca 30 grader og differansen mellom de øvre og nedre termoelementene var 















































Figur 4.4 Resultater: temperatur i rommet forsøk 2 
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Trykk: 
 





Generatoren hadde et lydtrykknivå på 90 desibel, måleren var plassert 2,5 meter i fra 
enheten. 
 
4.10.3 Diskusjon forsøk 2 
 
Etter et minutt ble CO- nivået målt til 12.000 ppm og hadde blitt redusert til 6000 
ppm etter ti minutter. Denne raske nedgangen kan skyldes noe av rommets utettheter 
og at aerosolgassen siver ut gjennom disse. Resultatet er overraskende stort, hele tre 
ganger så mye som det er oppgitt i våres referanser (4000 ppm) [14]. Det er vanskelig 
å sammenligne våre høye tall med referanseverdiene ettersom det ikke foreligger 
informasjon om hvordan målingene er blitt utført. Den høye verdien kan skyldes den 
raske nedkjølingen av generatoren hvor CO ikke rekker til å bli omdannet til CO2 [kap 
4.9.3 Diskusjon forsøk 1]. 
 
Det ble foretatt to oksygenmålinger der den siste målingen viste ukorrekte verdier. 
Prøverøret ble ikke oppvarmet tilstrekkelig og fikk feil utslag. Konsentrasjonen på 15 
% må være feil og stemmer ikke overens med de andre forsøkene. Den første 
oksygenmålingen på 19 % er ikke langt i fra det normale. Dette viser også at aerosol 
gassen ikke fortrenger store mengder oksygen. Siden det kun foreligger denne ene 
målingen er det vanskelig å si noe om oksygen nivået synker eller stiger med tiden. 
 
Prøverørene ble brukt innenfor anbefalte temperaturområder og samtlige prøver ble 
avsluttet når pumpens identifikasjonsnål viste at forsøket var ferdig. Dette tyder på at 
forsøkene ble utført korrekt og at resultatene er troverdige. Resultatene er også 
korrigert etter temperaturen som var i rommet. 
 
Sikten ble observert av røykdykker inne i forsøksrommet og bemerket bedre sikt når 
han så mot rommets lyskilde. Sikten måltes ved hjelp av siktplanken med lys fra 
siden. 
 
Målingene fra støvpumpene ble svært lave. Målt konsentrasjon ved det øverste filteret 
(180 cm over gulv) var på 0,65 g/m3 og ved nedre (60 cm over gulv) en verdi på 0,60 
g/m3. Målefilteret som ble anbefalt å bruke slipper kun gjennom partikler mindre enn 
0,4 µm. Ettersom slokkegassen har stor andel av små partikler under 0,4 µm er det 
sannsynlig at partikkelkonsentrasjonen er høyere enn registrerte resultater. Det er liten 
sannsynlighet at filtrene tettet seg under forsøket og påvirket resultatet ettersom 
pumpen kun var aktivert i et minutt. 
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Tabell 4.5 Andel partikler og størrelse i aerosol slokkegass [4]. 
Størrelse [µm] Andel partikler [%] 
< 2 42 
2 – 5 43 
5 – 10 13 
> 10 2 
 
De lave konsentrasjonsverdiene kan ha en sammenheng med turbulensen som oppstod 
i rommet, som muligens påvirket pumpenes kapasitet. Slokkerøyken var imidlertid 
jevnt fordelt i rommet og kan også sees ut fra verdiene som ble målt. 
Ettersom konsentrasjonsmålingene gav feil verdier benyttes generatorens 
vektdifferanse før og etter forsøket. Generatorens vekt ble redusert med 1,15 kg og 
fordelt på rommets volum blir det 82 g/m3. Dette resultatet virker mer troverdig med 
hensyn på de visuelle observasjonene som ble gjort. 
 
Under utblåsningen av slokkerøyken oppstod en temperaturøkning på maks 30 grader 
i rommet, og ble ikke oppfattet ubehagelig av røykdykker. Grafene viser høyere 
temperaturer på rommets venstre side som trolig skyldes trekk fra dør plassert på 
rommets høyre side. Temperaturene i rommet sank meget raskt og skyldes den kalde 
utetemperaturen på 0 oC og veggene i rommet hadde tilsvarende temperatur. 
Overflatetemperaturen på generatoren nådde en maksimal temperatur på 150 oC. 
Ettersom generatoren holdt høye temperaturer etter forsøket, måtte det ventes en stund 
før den ble demontert. 
Det ene termoelementet plassert oppunder taket viste seg å være defekt. Tapet av 
elementet hadde ikke stor betydning for videre forsøk. 
 
Trykket ble målt til 815 Pa. Dette er 100 Pa mindre enn i forsøk 1. Denne differansen 
kan skyldes blant annet variert mengde brensel inne i generatoren. Trykkøkningen 
foregår meget raskt og måleren kan ha unngått å registrere hele trykkforløpet og kan 
være en feilkilde. Under utregningen av trykket er det nødvendig å vite 
utblåsningstiden av slokkegassen. Denne er meget vanskelig å finne ettersom sikten 
blir vesentlig redusert. Utblåsningstiden er dermed estimert etter lyden under 
utblåsningen. 
 
Lyden som oppstod under utblåsningen (90 desibel) ble ikke oppfattet som 
ubehagelig, verken for røykdykkeren inne i rommet eller personene som stod utenfor. 
Dette er langt ifra smertegrensen på 120 dB [17]. Desibel måleren var plassert ca 2,5 
meter fra generatoren. 
 
Det samme fettete aerosolbelegget oppstod også her på plastoverflater. Alle flater som 
hadde blitt tilgriset ved første forsøk ble vasket med såpe før dette forsøket startet. 
Dette støtter sterkere opp mot teorien at aerosol slokkegass blir fettaktig i kontakt med 
såperester [16]. 
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4.11 Forsøk 3: Kun slokkerøykgenerator type MAG-5  
 
I dette forsøket ble det benyttet en generator som er designet for å slokke effektivt en 
brann i volum på 7 m3. 
 
Generatoren ble plassert i senter av rommet som på tidligere forsøk. For at 
målegrunnlaget skal bli så sammenlignbart som mulig ble alle målinger og tider utført 
nøyaktig som forsøk 2. 
 
4.11.1 Observasjoner forsøk 3 
 
Ettersom denne generator typen er mindre enn i de tidligere forsøkene var 
trykkøkningen ikke fullt så kraftig denne gangen. Rommets volum vil være for stort 
for generatoren og røykdykker kunne bekrefte at turbulensen var betraktelig mindre 
enn tidligere. Det kom også mindre aerosolgass ut fra rommets utettheter. 
Røykdykker opplevde ingen ubehag i form av temperaturøkningen, lydtrykknivået 
eller overtrykket som oppsto i rommet. 
 
CO- målingene ble foretatt etter 1 og 10 min, mens O2- målingene ble målt 5 og 15 
min etter aktivering Det ble også i dette forsøket observert det fettete belegget på 
plastoverflatene som i tidligere forsøk. 
 
Personene som stod utenfor forsøksrommet følte en lettere irritasjon på øynene og tørr 
i munn/svelg etter å ha pustet inn små mengder aerosol gass. 
 
Det ble lagt inn enn brennende pappbit i forsøksrommet 15 minutter etter aktivering, 
som slukket umiddelbart etter å ha kommet kontakt med slokkerøyken. 




Det ble foretatt to CO- målinger etter samme oppsett som forsøk 2.  
 
Tabell 4.6 Resultater: karbonmonoksidkonsentrasjon forsøk 3. 
Måling  Resultat  Resultat korrigert 1) 
1 minutter 0,6 % 0,6 %           (temp=25 oC) 
10 minutter 0,35% 0,30 %         (temp=3,5 oC) 
1) korrigert i henhold til temperature correction table [Vedlegg 10.4 CO-detectortubes] 
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O2-konsentrasjon: 
 
Det ble også foretatt to målinger av oksygennivået i forsøksrommet. Ettersom CO2-
nivået er ukjent benyttes oppgitte verdier på 1,2 % [8] og ligger godt under tabellens 
grense område på 5 %. 
 
Tabell 4.7 Resultater: oksygenkonsentrasjon forsøk 3. 
Måling  Verdi Resultat 1) Resultat korrigert 2) 
5 minutter 18 21 % 21 %    (CO2 < 5%) 
15 minutter 16 19 %  19 %    (CO2 < 5%) 
1) korrigert i henhold til conversion scale [Vedlegg 10.5 O2-detectortubes] 






















Etter et halvt minutt etter aktivering ble pumpene startet og sugde inn luft i 1 min. 
Vektforskjellen på øvre og nedre filter var 0, 0014 g og 0,0011 g. Dette gir en 
partikkelkonsentrasjon på 0,7 g/m3 for det øvre og 0,55 g/m3 for det nedre. 
 
Vekten av generatoren var 2,01 kg før og 1,45 kg etter aktivering. 
Vekttapet på 0,56 kg gir en teoretisk aerosol konsentrasjon på 40 g/m3. 
 
560 g / 14 m3 = 40 g/m3 
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Temperaturer: 
 
Temperaturen på generatoren nådde en maksimum temperatur på 140 oC. 
Temperaturen i rommet steg med ca 16 grader og grafen viser en relativt jevn 

















































 Figur 4.7 Resultater: temperatur i rommet forsøk 3. 
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Trykk: 
 
Det ble målt en trykkøkning på 470 Pa i forsøksrommet. Maksimal lufthastighet ut 




Det ble målt et lydtrykknivå på 95 desibel. Desibelmåleren var plassert ca 2,5 meter 
fra generatoren. 
 
4.11.3 Diskusjon forsøk 3 
 
CO- konsentrasjonen ble målt til ca 6000 ppm etter 1 minutt og sank til ca 3000 ppm 
etter 10 minutter. Resultatet var forventet mindre og det konkluderes at halvert 
generatorstørrelse fører til halvert CO- nivå. Dette viser også at forholdet mellom 
mengde slokkegass og avgitt CO- mengde er lik for de forskjellige generatortypene 
som ble testet. CO- konsentrasjonen minket i samme grad som tidligere forsøk og 
skyldes utettheter i rommet. En annen grunn til CO- mengden går ned over tid er at 
CO vil binde seg med O2 og gå over til CO2.  
 
Resultatene viser at oksygennivået avtar med tiden, som tyder på en kontinuerlig 
reaksjon mellom slokkerøyken, karbonmonoksid og oksygenet i rommet. O2-
konsentrasjonen etter 5 minutter lå på det normale 21 % og etter 15 minutter på 19 %. 
Disse verdiene var litt høyere enn i de tidligere forsøkene. Det er for at mindre 
mengder slokkegass vil fortrenger mindre mengder oksygen, samt at noe av CO vil 
binde seg med O2 og danne CO2. Eksempel på en annen reaksjon er at Kalium binder 
O2 og danner KO. 
 
Sikten var bedre under forsøket og røykdykker kunne se 20 cm lengre til enhver tid i 
forhold til tidligere forsøk. 
 
Støvmålingene gav også her feilaktige resultater, men til en forandring en differanse 
mellom det øvre og det nedre målefilteret. Det øvre filteret fikk en høyere verdi enn 
det nedre noe som indikerer at partikkelkonsentrasjonen er høyere oppunder taket. 
Sannsynligvis på grunn av at den varmere slokkegassen stiger oppover. Denne 
målingen ble utført tidlig etter utløsning og aerosolgassen hadde kanskje ikke fordelt 
seg ordentlig utover rommet når den ble utført. Det er imidlertid grunn til å tro at 
gassen vil fordele seg med tiden. Teoretisk beregning av partikkelkonsentrasjonen gav 
40 g/m3. 
 
Ettersom rommet var kaldt og det var mindre andel varm gass ble temperaturøkningen 
lavere enn tidligere. Temperaturen var også her kaldere på rommets høyre side som 
mest skyldes trekk fra døren. Oppunder taket var det høyere temperaturer enn nede 
fordi den varme gassen stiger. Det var mindre forskjell på selve temperaturforløpet 
utenom den generelt lavere temperaturen. 
 
Generatorens overflatetemperatur var 140 oC, det er nesten det samme som 
temperaturen fra MAG-4 i forsøk 2 på 150 oC. 
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Trykkøkningen på 470 Pa var mindre sammenlignet med tidligere forsøk på 915 Pa. 
Oppmonterte vegg ble mindre påvirket under dette forsøket siden en mindre voldsom 
trykkøkning. Følsomheten til lufthastighetsmåleren er muligens også en feilkilde. 
Utblåsningstiden er estimert etter lyden av utblåsningen. 
 
Denne generatoren har i motsetning til de andre kun et slokkegass utløp. Siden 
generatoren er plassert i et større rom enn designet ble også gassturbulensen 
betraktelig redusert. 
 
Lydtrykknivået var 95 desibel, det er 5 desibel høyere enn fra en MAG-4. 
Lydmålingen ble utført nøyaktig slik som tidligere forsøk. Det økte lydtrykknivået 
kan skyldes at slokkerøyken kommer ut fra et utløp og ikke to. Dette er langt ifra 
smertegrensen på 120 dB [17]. 
 
Det samme fettete belegget oppsto også her på alle plastoverflater [kap 4.9.3 
Diskusjon forsøk 1]. 
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4.12 Forsøk 4: MAG-4 med brann 
 
I det fjerde og siste forsøk var det av interesse å kartlegge slokkeeffektiviteten til 
generatoren. Samt å observere hvordan generatoren fungerer i en virkelig brann. 
Eneste målinger som ble utført var temperatur utviklingen i rommet og beregning av 
slokkerøykkonsentrasjon. 
 
Som brannkilde ble det benyttet en standard europall plassert stående inntil rommets 
bakvegg og tilsatt 1 liter heptan. 
 
4.12.1 Observasjoner forsøk 4 
 
Det var først problemer med å få pallen til å brenne. Dette skyldes for lenge venting 
fra det ble tilsatt heptan til antennelsen fant sted. Det ble derfor tilført mer heptan og 
pallen ble umiddelbart antent. Brannforløpet gikk meget sakte, noe som kan skyldes at 
brannen ble tilført for lite oksygen. 
 
Etter en stund oppsto det store røykmengder og man kunne observere tykk svart røyk 
gjennom rommets utettheter. Personene som stod utenfor rommet følte brannrøyken 
som mer irriterende for øynene og hals/svelg enn kun aerosol gassen i seg selv fra 
tidligere forsøk. 
 
Generatoren ble aktivert når røykproduksjonen var meget stor. Røykdykkeren som 
gjorde observasjoner gjennom pleksiglasset kunne konstantere at brannen slokket 
umiddelbart. Det var ingen antydning til oppblussing av pallebrannen, men man så 
tydelig at det glødet i treverket. 
 
Røyken som kom ut fra rommet etter aktivering hadde en mer gulaktig farge enn 
vanlig brannrøyk. 




Generatoren veide 3,62 kg før aktivering og 2,64 kg etter, det tilsvarer en reduksjon 
på 0,98 kg. Teoretisk utregning av aerosol konsentrasjonen i rommet var på ca 70 
g/m3. 
 
1000 g / 14 m3 = 70 g/m3 
 
























 Figur 4.8 Resultater: temperatur i rommet og på generator forsøk 4. 
 
Generatoren ble utløst når temperaturen i røyklaget hadde nådd ca 170 oC. 
Siden temperaturene i rommet allerede var så høye bidro ikke generatoren til en 
ytterlig temperaturøkning. Temperaturen ved gulvnivået økte relativt kraftig etter 
utløsningen. 
Grafen viser en hurtig nedkjøling av temperaturene i rommet som skyldes at døren ble 
lukket opp og holdt åpen. 
 
4.12.3 Diskusjon forsøk 4 
 
For å få tilført brannen nok oksygen måtte døren stå åpen helt til generatoren ble 
aktivert. 
Ut fra grafen ser man at temperaturene er en del lavere ved gulvnivå, som skyldes den 
kalde luften utenfra og den varme røyken fra brannen som stiger og legger seg 
oppunder taket. 
 
Siden generatoren er tilpasset rom på 14 m3 hadde den ingen problemer med å slokke 
brannen. Brannbelastingen her var imidlertid meget lav, men om generatoren er i 
stand til å slokke en stor brann i overtenningsfase i samme volum er fortsatt ukjent. 
Partikkelkonsentrasjonen i rommet ble teoretisk målt til 71,5 g/m3. 
I figur 4.8 ser man også at temperaturen på generatoren ligger noe høyere enn 
omgivelsestemperaturene. Dette skyldes at generatoren er montert høyere enn 
termoelementene. Det varme røyklaget varmet opp generatoren slik at den antas å ha 
den samme temperatur med det omliggende røyklag. 
 37  
Etter utløsningen ser man en relativt kraftig temperaturøkning ved gulvnivå på ca 50 
grader. Dette skyldes turbulensen som oppstår når generatoren utløses og det varme 
røyklagret blir presset ned mot gulvet. 
 
Det var mulig å observere større mengde røyk fra utetthetene enn i tidligere forsøk, 
som kan tyde på at rommet inneholder tykkere røyk. 
 
Under forsøket så man at pallen glødet etter slokkingen. Dette kan skyldes at 
slokkegassen ikke bryter denne forbrenningsreaksjonen av trekull. En annen mulighet 
er det under forsøket var for mye ventilasjon. 
 
Hvorfor røyklaget var av gul farge kan være på grunn av sot partikler som er blandet 
med aerosol slokkerøyken. 
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4.13 Forsøksresultater 
 
Tabell 4.8 Sammenligning av resultatene fra de forskjellige forsøkene. 
 Forsøk 1 min Forsøk 2 min Forsøk 3 min Forsøk 4 min
CO (ppm) 8200 6 11.000 1 6000 1 -  
“ 5400 19 5400 10 3000 10 -  
O2 (%) -  19 5 21 5 -  
“ 18 15 -  19 15 -  
Sikt (cm) -  10 0 30  -  
“ -  30 5 55  -  
“ -  45 10 70  -  
“ -  75 15 100  -  
Støv kons. (g/m3) - / 80 1 ~0,63 / 82 1 ~0,63 / 40 1 - / 70  
Temp MAG (C) -  53 1 54 1 210 1 
“ -  147 5 139 5 50 5 
“ -  126 10 121 10 36 10 
“ -  109 15 102 15 - 15 
Temp lav v. (C) -  23 1 15 1 55 1 
“ -  4 5 3 5 37 5 
“ -  2 10 2 10 31 10 
“ -  1 15 1 15 - 15 
Temp høy v. (C) -  30 1 15 1 184 1 
“ -  7 5 6 5 51 5 
“ -  4 10 4 10 36 10 
“ -  4 15 3 15 - 15 
Temp lav h. (C) -  19 1 13 1 60 1 
“ -  3 5 3 5 38 5 
“ -  2 10 2 10 30 10 
“ -  2 15 2 15 - 15 
Temp høy h. (C) -  29 1 15 1 181 1 
“ -  8 5 6 5 49 5 
“ -  5 10 5 10 35 10 
“ -  4 15 4 15 - 15 
Trykk (Pa) 915 0 815 0 470 0 -  
Lyd (dB) -  90 0 95 0 -  
 39  
5.0 Vurdering av Aerosol slokkegass, nye bruksområder 
 
5.1 Aerosol slokkegass sammenlignet med andre typer slokkeanlegg. 
 
Tabell 6.1 Aerosol slokkegass sammenlignet med andre typer slokkeanlegg [18][19]. 
Type slokke-anlegg Aerosol  
Slokkegass 
(Pyroteknisk) 






Ja Nei Nei Nei Nei 
Må ha tilhørende 
rørsystem 





Nei Nei Nei Nei 
Skader inventar Nei Nei Nei Ja  Ja 




Mindre enkelt  enkel 
Personrisiko Stor Liten Stor Liten Ingen 
Sikker rømning  Nei Ja  Nei Ja Ja 








Ja Nei Ja Nei Nei 
Kan mennesker 
være tilstede 
Nei Ja Nei Ja Ja 
 
5.2 Vurdering av nye bruksområder av aerosol slokkegass 
 
Aerosol slokkegass kan ikke installeres der folk oppholder seg til vanlig, men den kan 
muligens installeres i områder der det er en lav sannsynelighet for at folk er tilstede 
og i kombinasjon med et system som hindrer feilutløsning. Hvis man sikrer seg mot 
feilutløsning med et brukervennlig system som er i stand til å deaktivere generatoren 
når personer er tilstede i rommet, kan risikoen for eksponering av slokkegassen 
muligens bli akseptabel lav. 
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Figur 5.1 Skrå tretak uten 
 utluftet loftsrom. 
Aerosol slokkegass på loft 
 
Brannspredning via loft og til nabobebyggelsen er et 
stort problem i Norge. Brann på et kaldt loft vil kunne 
spre seg spesielt hurtig, siden loftsrom har mye 
eksponert treverk og har god lufttilgang. Rommene 
benyttes ofte til lagerrom og inneholder store mengder 
brennbart materiale. Rommene er vanskelig tilgjengelig 
og dermed vanskelig for brannvesenet å slokke. Noe 
som karakteriserer kalde loft er at de vanligvis har en 
takstolkonstruksjon med spikerplater. 
Spikerplateforbindelser har liten brannmotstand og 
takkonstruksjonen kan dermed bryte sammen etter kort 
tid [20]. Aerosol vil imidlertid ikke være en god løsning 
 dersom loftet er luftet for slokkegassen vil da bli ventilert 
 ut.  Luftede, kalde loft er presentert i Byggedetaljer 525.106  
(Skrå tretak med kaldt loft), men i byggedetaljer 520.108 presenteres det også en 
løsning der loftsrom ikke luftes [21]. Ved løsninger med tette loft kan aerosol 
slokkegass egne seg meget godt i forhold til andre typer slokkesystemer som for 
eksempel sprinkler. Aerosol slokkegass vil ikke ødelegge det lagrete materialet slik 
sprinkler har en tendens til å gjøre. Aerosol slokkesystem er også enklere å installere i 
eksisterende bygninger. Så ved løsninger med tette loft og risikoen for brannspredning 
til nabobebyggelsen skal reduseres kan aerosol slokkegass være et godt alternativ. 
 
Aerosol slokkegass i boder 
 
De fleste bygg der flere hustander deler samme inngang har også som regel felles 
boder. Ettersom disse bodene blir fylt opp med lagret materialer og kanskje brennbare 
væsker er brannbelastningen meget høyt. Bodene er som regel plassert i byggets 
kjeller eller i øverste etasje, noe som gjør at det er vanskelig å oppdage en brann på et 
tidlig stadium. 
 
Byggets hovedsikringskap er ofte plassert som en del av bodene som utgjør en mulig 
brannrisiko og brannspredning til bodene. Dette gjelder primært eldre by gårder med 
gammelt utdatert anlegg. Problemet med disse anleggene er at de og ikke er 
dimensjonert til dagens økende strømforbruk og risikoen for varmegang i ledninger 
og skrukoblinger er økende. I 2003 var 35 % av brannene i bygninger tilknyttet feil på 
elektriske installasjoner/utstyr/apparater eller av feil bruk av elektriske apparater/ 
utstyr [Vedlegg 10.6 Brannstatistikk]. 
 
Disse bodene er som regel ikke stengt med lås noe som også gjør dem sårbare for 
eventuelle ildspåsettere. I tre års perioden fra 2001- 2003 er det registrert ca 240 
påtente branner i bygninger hvert år [Vedlegg 10.6 Brannstatistikk]. På grunn av 
bodenes utsatte risiko og høye brannbelastning kan det på kort tid etablere seg en 
brann som kan gi bygget alvorlige brannskader og kan føre til at bygget brenner ned. 
Ved å installere aerosol slokkerøyk i disse bodene kan være et effektivt tiltak og kan 
stanse en eventuelt brann i tidlig fase samt redde liv og materielle verdier. Fordelen 
med aerosolgeneratorene er at de er meget enkelt å installere i eksisterende rom. 
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Aerosol slokkegass i hytter 
 
Fritidsboliger står for ca 4 % av alle bygningsbranner i Norge, i henhold til statistikk 
fra 2001-2003 ( hvor ca 55 % av brannene er i hus/leiligheter der folk stadig 
oppholder seg) [Vedlegg 10.6 Brannstatistikk]. Denne statistikken viser ikke om det 
var personer tilstede da brannen oppstod. Fra brannårsaksrapporten fra samme periode 
[Vedlegg 10.6 Brannstatistikk] er mange brannårsaker i fritidshus knyttet til at folk 
var tilstede. Brannårsakene var blant annet ved bruk av bar ild og feil bruk av 
elektrisk utstyr. Rundt 20 % av brannårsakene (elektrisk feil, selvantenning, lyn) kan 
skje selv om fritidsboligen står tom. Cirka 40 % av disse er av ukjente årsaker og at 
det er ukjent kan tyde på at folk ikke var der. 
 
Fritidsboliger står tomme store deler av året og er sjeldent brannsikret i samme grad 
som boliger. Hvis en brann oppstår når en fritidsbolig står tom er det sannsynlig at 
den blir oppdaget altfor sent. Et aktivt brannsikringstiltak som aerosol slokkegass kan 
være hensiktsmessig å installere på grunn av det. Da er bygget beskyttet mot brann i 
de perioder man ikke er tilstede. Fordelene med dette slokkesystemet er at det 
fungerer uavhengig av elektrisitet eller vanntilførsel, og det er bra ettersom mange 
fritidsboliger er langt fra både vann og elektrisitet, eksempelvis jakthytter og andre 




• Redusere CO- konsentrasjonen så den ikke er livstruende for mennesker. På 
grunn av den høye forbrenningstemperaturen når generatoren aktiveres dannes 
store mengder CO.  
 
• Optimere partikkelkonsentrasjonen mellom slokkeeffektivitet og 
personsikkerhet. En lavere partikkelkonsentrasjon gir dårligere 
slokkeeffektivitet men bedre personsikkerhet. Dagens produkt er kun utviklet 
for slokkeeffektivitet. 
 
• Utvikle sikkerhetssystem for å unngå uønsket eksponering. Det krever stor 
pålitelighet, brukervennlighet og lav pris. 
 
• Forbedre design for å få en mer tiltalende produkt. Den har også tydelige preg 
av at den har blitt utviklet i militære sammenheng. Per dags dato ser 
generatoren ut som en rakett eller en granat og det gir ikke en følelse av 
trygghet. 





I litteraturen om aerosol slokkegass finner man forskjellige meninger om det er mulig 
å benytte denne typen for slokkesystem der mennesker oppholder seg. Dette kan tyde 
på dårlig testing og informasjon om produktet for øvrig. 
 
I Byggforsk blad 550.363 ” Brannslokkeanlegg. Alternativer og supplement til 
sprinkleranlegg” belyses produktet som ikke giftig og bør unngås å installeres i 
rømningsveier. Dette gir indirekte opplysninger om at produktet kan plasseres der 
personer oppholder seg. Bilde under er fra Byggforsk og viser en installasjon av 
generatoren i rom der personer som oppholder seg. Med tanke på resultatene fra 
forsøkene i denne rapporten vil personrisikoen være meget høy og en slik installasjon 
kan ikke aksepteres. 
 
 
       Figur 6.1 Installasjon av slokkerøykanlegg fra Byggforsk 550.363 [9] 
 
Litteraturen har et meget dårlig skille mellom generatorens to faser som før og etter 
aktivering samt produkt og biprodukt og klarer dermed å framstille produktet som 
mindre farlig for mennesker. Bruksområdene per i dag er mindre tette rom der 
personer ikke oppholder seg. Produktet blir da ofte sett i sammenheng med 
branngasser som også er farlig for mennesker. Men den blir ikke vurdert i 
sammenheng ved evt. en feilutløsning og personrisiko. 
 
Generatoren aktiveres ved meget høye temperaturer og det oppstår store mengder 
biprodukter (blant annet CO) som i litteraturen ikke er koblet til personrisikoen ved 
eksponering. Ved forsøkene ble CO konsentrasjonen kartlagt og den er 3 ganger så 
høy som oppgitte verdier på rundt 4000 ppm [14]. Allerede konsentrasjoner på over 
2000 ppm kan føre til alvorlig skade og til og med død [13]. 
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Aerosol slokkegass har blitt testet på dyr og leverandøren oppgir at konsentrasjoner på 
40 g/m3 forårsaker hud-, luftsvei-, og øye irritasjon hos forsøksdyr. Og 160 g/m3 gir 
LC 50 verdi på mus etter 2 timer eksponering. Dermed klassifiseres produktet som 
mindre farlig for mennesker [10]. Hvordan denne testen er utført står det ingen ting 
om, men tyder sterkt på at forsøkdyrene er kun utsatt for partiklene i seg selv og ikke 
de tilhørende bi produkter som oppstår. Problemet med partiklene er at de kan dras 
hele veien ned til lungene uten å fanges opp av kroppens egne filtreringssystemer. 
Slokkerøyken må ha en konsentrasjon på 100 g/m3 for å kunne slokke en brann 
effektivt. Denne konsentrasjonen er høy og fører til vesentlig pustevansker, irritasjon 
på øynene og meget redusert sikt. Dersom en ansamling av disse stoffene finner sted i 




Det største problemet ved bruk av aerosol slokkegass er først og fremst den høye 
konsentrasjonen av CO som genereres under utløsning. I forsøkene ble det registrert 
gjennomgående konsentrasjonsverdier på rundt 11.000 ppm, noe som er meget høyt. 
Det er imidlertid vanskelig å si hvorfor disse verdiene er så høye som de er, og det er 
vanskelig å sammenligne dem med offisielle verdier ettersom det ikke foreligger 
hvordan forsøkene er gjennomført. Resultatene fra forsøkene ble sammenlignet med 
oppgitte verdier for eksponering av CO, kan eksponering på rundt 3 min være 
livsfarlig [tabell 3.2]. CO fortrenger O2 fra blodlegemenes hemoglobin ved at det 
dannes karboksihemoglobin, som gir redusert O2-forsyning til vevene. Hjerte og 
hjerne er spesielt sårbare for O2-mangel. 
 
Problemet er ikke bare CO-konsentrasjonen i seg selv men også partiklene som svever 
i samme atmosfære. Felles for disse er at de begge hindrer opptak av oksygen til 
kroppen. Hvis en person innånder kun partiklene over en lengre periode (5-10 min) vil 
inntaket av partiklene øke med tiden. Det på grunn av at puste frekvensen vil øke for å 
kompensere det reduserte oksygenopptaket. Munnen vil benyttes i større grad ved 
innånding og filtreringsmekanismene greier ikke lengre å filtrere unna partiklene og 
de vil finne veien ned til lungene. Lungene er da ikke i stand til at oppta mer oksygen 
og litteraturen oppgir eksponeringstid på mer enn 15 min av 
slokkemiddelkonsentrasjon på 100 g/m3 som livsfarlig [4]. 
 
Ettersom generatoren skal utløses når brannen starter så blir sikten meget dårlig i den 
viktige perioden da folk skal evakuere rommet. En brann kan utvikles utrolig raskt 
men man har som oftest noen minutter på seg for kritiske forhold oppstår. Dersom 
aerosolgeneratoren utløses tidlig så må evakuering skje på mye kortere tid og under 
vanskeligere forhold, uansett om brannen slokker eller ikke. 
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Nye bruksområder 
 
Aerosol slokkerøyk kan ikke umiddelbart installeres der mennesker oppholder seg, 
men kan kanskje benyttes der sannsynligheten for at folk oppholder seg er meget 
liten. Generatoren må da med et system kunne deaktiveres når personer befinner seg i 
området for å minimere risikoen for å bli eksponert for slokkegassen ved 
feilutløsning. Det kan også finnes en sannsynlighet for feilutløsning avhengig av 
følsomheten til systemet eller ved en evt. feilhåndtering. Hvordan systemet skulle 
være oppbygd er avhengig av rommet, generatortypen, hvor hyppig rommet brukes. 
Et system kan muligens gjøres nesten 100 % sikkert, men prisen kan være en 
begrenset faktor. Det må også være så brukervennlig at folk både kan og vil bruke det. 
Hvordan dette systemet må utvikles kan ikke utdypes noe mer i denne rapporten. 
 
Dersom det finnes et system som hindrer feilutløsning, vil bruksområder som boder, 
loft, garasjer og mindre hytter (fritidsboliger) kanskje være aktuelle områder. Felles 
for flere av områdene er at de typisk har en høy brannbelastning og en overhengende 
fare for brannspredning til bygget generelt eller nabobebyggelsen. Generatoren har 
positive egenskaper i form av enkel installering, noe som gjør det lett å integrere den i 
eksisterende områder. Aerosol slokkegass kan være meget hensiktsmessig ved bruk i 
mindre hytter når man selv ikke er tilstede, dersom en brann skulle oppstå vil 
slokkegassen tidlig og effektivt kunne slokke brannen og redusere skadeomfanget. 
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7.0 Konklusjon 
 
Med bakgrunn av den dokumentasjonen som foreligger og forsøkene utført i denne 
rapporten egner ikke aerosol slokkegass seg i bruk i områder der mennesker til vanlig 
oppholder seg. Hvis det skal kunne installeres aerosol slokkerøyk i områder der 
sannsynligheten er lav for at personer er tilstede, må generatoren sikres med et system 
som hindrer en feilutløsning. 
 
Aerosol slokkegass er oppgitt i litteraturen som lite toksikologisk farlig for mennesker 
og grunnlaget for dette er generatorens materiale ved lagret tilstand og ikke etter 
aktivering og en definisjon av produkt og biprodukt. Ettersom enheten aktiveres ved 
meget høye temperaturer oppstår en stor mengde biprodukter (blant annet CO) som i 
litteraturen ikke er koblet til personrisikoen ved eksponering. Et av kriteriene ved et 
brannscenario er blant annet å oppnå en sikker rømning ved brann og aerosol 
slokkerøyk kan ikke oppfylle dette kriteriet på grunn av sikt reduseringen og gassens 
toksikologi. 
 
• Aerosol slokkegass har meget høye konsentrasjoner av karbonmonoksid 
(11.000-13.000 ppm) som utfall av generatorens kjemiske biprodukt. Selv 
korttids eksponering på mindre enn 2 minutter kan føre til alvorlig skade og 
død [14][15]. 
 
• Sikten blir kraftig redusert umiddelbart etter aktivering. Personer vil ikke ha 
muligheten til å evakuere rommet ettersom partikkelkonsentrasjonen må være 
rundt 100 g/m3 for å oppnå effektiv slokking [7]. 
 
• Aerosol gassen består av meget små partikler som dras ned i lungene og 
hindrer opptak av oksygen. 
 
• CO2- konsentrasjonen øker pustefrekvensen som utgjør at større mengder 
partikler og CO- gass inhaleres. 
 
• Aerosol slokkegass sammen med et system for å hindre feilutløsning kan 
muligvis brukes i områder der folk sjelden oppholder seg. 
 
• Det er ikke påvist at generatoren skaper farlige forhold med tanke på trykk, 
lydtrykknivå og oksygenkonsentrasjon. 
 46  
8.0 Forslag til videre arbeid 
 
Teste slokkeeffektiviteten med mindre slokkegass konsentrasjon i rom med lavere 
brannbelastning. Produktet er utviklet til rom så som motorrom, maskin installasjoner 
og lignende der brannbelastningen ofte er mye høy og består av brannfarlige væsker 
og materialer. Det interessante er å se om en lavere slokkegass konsentrasjon kan 
slokke branner i hytter, og andre liknende steder, på en effektiv måte. Hvis det er 
mulig å gå ned i slokkegasskonsentrasjon så synker CO- nivået lineært og sikten blir 
bedre. 
 
Undersøke om CO nivået muligvis blir lavere hvis slokkegassen ikke kjøles ned så 
raskt. 
 
Utføre flere forskjellige tester for å bekrefte denne rapportens resultater. 
 
Finne ut hvorfor slokkegassen danner fettete lag på plastoverflater. 
 
Utvikle systemer som gjør at aerosol slokkesystem kan brukes uten risiko for 
feileksponering på personer. 
 
Undersøke om punktsikring av objekter med høy brannrisiko kan benyttes i større rom 
og samtidlig gi lav slokkerøykkonsentrasjon slik at personer kan være tilstede. 
 
Utføre tester om slokkegassen bryter den kjemiske prosessen ved en glødebrann. 
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Formel for summen av volum økning:  
 
vi∑ * it*A ∆  = m/s*m2*s = V=m3 [#1] 
 
v  = hastigheten angitt med meter per sekund. 
A  = areal på åpningen av utblåsningsrøret. 
t  = tid i sekunder. 
V  = volumøkning angitt i kubikk meter. 
 
Når volumøkningen for utblåsningen er funnet kan man finne trykkøkningen i rommet 





0 ∆=∆    [#2] 
 
V∆  = volum økningen i rommet. 
V  = volumet til rommet 
P 0   = atmosfære trykk 
P∆   = overtrykket. 
 
Når man har funnet trykkøkningen må man gange den med en Cd verdi. Dette på 
grunn av turbulens som oppstår rundt røret. I boken ”Enclosure fire dynamics” [25] 
anbefales det å sette den lik 0.7 for små åpninger. 
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 sum volumøkning 0,180642
 
Formel [#1] 
    
 Trykk økning  915,1775325 Formel [#2] 
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 sum volumøkning 0,161007
 
Formel [#1] 
    
 Trykk økning 815,7017138 Formel [#2] 
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 sum volumøkning 0,0922845
 
Formel [#1] 
    
 trykk økning 467,5363481 Formel [#2] 
 






































 61  
10.6 Brannstatistikk 
 
 Branner i fritidsboliger, årsaksfordeling 
  2001 2002 
Årsak  Antall Prosent Antall Prosent 
Påsatte branner      
Bar ild  4 4,26 8 10,81 
Annet  0 0 0 0 
 Sum 4 4,26 8 10,81 
Bar ild      
Røyking  1 1,06 0 0 
Levende lys  0 0 0 0 
Aske fra ildsted, askebeger m.m.  1 1,06 2 2,7 
Piper og ildsteder  13 13,83 13 17,57 
Fyrstikker/fyrtøy  1 1,06 0 0 
Varmearbeider  0 0 1 1,35 
Fyrverkeri  1 1,06 0 0 
Annet  4 4,26 2 2,7 
 Sum 21 22,33 18 24,32 
Elektrisk årsak      
Jordfeil  0 0 2 2,7 
Serielysbue  3 3,19 2 2,7 
Krypestrøm  0 0 0 0 
Termostatsvikt  0 0 0 0 
Annet  4 4,26 9 12,16 
 Sum 7 7,45 13 17,56 
Feil bruk av elektrisk utstyr      
Tørrkoking, overoppheting o.l.  0 0 1 1,35 
Tildekking  1 1,06 0 0 
Stråling  2 2,13 1 1,35 
Dårlig vedlikehold  0 0 0 0 
Annet  1 1,06 0 0 
 Sum 4 4,25 2 2,7 
Eksplosjon      
Støv  0 0 0 0 
Sprengstoff  0 0 0 0 
Gass  0 0 0 0 
Annet  0 0 0 0 
 Sum 0 0 0 0 
Selvtenning      
Biologisk årsak  0 0 0 0 
Fysisk årsak  1 1,06 0 0 
Kjemisk årsak  3 3,19 0 0 
Annet  1 1,06 0 0 
 Sum 5 5,31 0 0 
Lynnedslag Sum 4 4,26 6 8,11 
Annet      
Friksjon  0 0 0 0 
Stråling og ledning  0 0 0 0 
Utstyr for flytende/gass brensel  0 0 1 1,35 
Annet  2 2,13 1 1,35 
 Sum 2 2,13 2 2,7 
Ukjent Sum 47 50 25 33,78 
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Bygningsbranner etter brannsted. 2002-2003 
 2001 2002 2003 
 Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent 
Enebolig 1147 35,93 1069 35,92 1111 36,14 
Rekkehus 152 4,76 149 5,01 131 4,26 
Blokk/leilighet 447 14 446 14,99 424 13,79 
Fritidsbolig 134 4,2 109 3,66 119 3,87 
Campinghytte 0 0 1 0,03 0 0 
Boligbrakke 9 0,28 8 0,27 5 0,16 
Garasje 122 3,82 117 3,93 120 3,9 
Fly 0 0 1 0,03 0 0 
Skip 19 0,6 34 1,14 23 0,75 
Annen bygning 173 5,42 172 5,78 152 4,94 
 
